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Wasserleitung mit Schieber, Hydrant (EWG)

Wasserleitung mit Schieber, Hydrant (ETW)

Kies

Verbundsteine

Belagsflächen

Bach

Kanalisation Schmutzabwasser mit KS

Kanalisation Sauberwasser mit ES

Gasleitung mit Schieber

Kanalisation Mischabwasser mit KS

Telefonleitung

Elektroleitung

TV-Leitung mit KS

Beleuchtungsleitung mit Kandelaber

Telefonfreileitung

Kostenteiler Grabenarbeiten Tragschicht (ETW)

Kostenteiler Grabenarbeiten Tragschicht (EWG)

Grünfläche

Gebäude

Kanalisation Schmutzabwasser mit KS

Kanalisation Sauberwasser mit ES

Gasleitung mit Schieber

Kanalisation Mischabwasser mit KS

Telefonleitung
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TV-Leitung mit KS
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Belagsflächen
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30.10.2020

Datum

Strassenzug

Gemeinde

Dorfstrasse
Rüdtligen-Alchenflüh

Hauptstrasse 29, 3425 Koppigen
Tel: 034 413 71 00
E-Mail: contact@bwbauing.ch
Web: www.bwbauing.ch

Sanierung Dorfstrasse
Rüdtligen-Alchenflüh

Situation Werkleitungen 1:200

N

Datum

Strassenzug

Gemeinde

Dorfstrasse
Rüdtligen-Alchenflüh

Hauptstrasse 29, 3425 Koppigen
Tel: 034 413 71 00
E-Mail: contact@bwbauing.ch
Web: www.bwbauing.ch

Sanierung Dorfstrasse
Rüdtligen-Alchenflüh

Situation Werkleitungen 1:200

N

2. Etappe
Teil 1

2. Etappe
Teil 2

Bauprojekt

Bauprojekt

BGS N190
Klasse D400

Vollgussabdeckung
Pickelloch
Ventilation
Dämpfende Einlage
Drehsicherung
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 600

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton

BGS N190
Klasse D400

Vollgussabdeckung
Pickelloch
Ventilation
Dämpfende Einlage
Drehsicherung
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 600

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton

BGS N180
Klasse D400

Vollgussabdeckung
Pickelloch
Dämpfende Einlage
Drehsicherung
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 600

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton

BGS N180
Klasse D400

Vollgussabdeckung
Pickelloch
Dämpfende Einlage
Drehsicherung
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 600

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton

Schachtabdeckungen
alle ES:

BGS N680 S60
Strassenrost

Klasse D 400

Gussrost
Federklemmrost für Selbstarretierung
Dämpfende Einlage
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 450x360

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton
Mit Hilfsdeckel NHDN680-690 zwingend

neue Gesamtlänge: 658 m

Schachtabdeckungen
alle ES:

BGS N680 S60
Strassenrost

Klasse D 400

Gussrost
Federklemmrost für Selbstarretierung
Dämpfende Einlage
Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät
Gemäss VSS 40 366

Mit Betonsockel
Höhe bis 60mm verstellbar

Nennweite 450x360

Einbau auf Zementrohr oder Ortsbeton
Mit Hilfsdeckel NHDN680-690 zwingend


